




















GRAMPA CUNA 635253 #Z@-S.¢&
CON COBERTOR

RELLENO HeA®
DETALLEB TERMINAL DE CU 50 MM?
CABLE CU AISL/PVC FLEX. 50MM? i B e

TERMINAL DE CU 35 MM?

DETALLE A

TUBO DE PVC

CABLE DE ACERO-COBRE 35MM?

JABALINA AC-CU JL18x2000 (3/4") IRAM 2319

EMPRESA DE DISTRIBUCIAN
ELECTRICA DE TUCUMAN 5.A, PUESTA A TIERRA

DE NEUTRO - COLUMMNA

GERENECIA TECHICA

PROYECTADD: DIBUJADO: APROBADO; ;
ING. R. GILJENA ARQ. H. SANDOVAL ING. J. PERALOZA PLANO G.T. N%
ESCALA: FECHA DE EMISION: REEMPLAZA FLANG N=:
DDCPA 18
S/N |2-05-2020 ;




GRAMPA CUNA 63524

(==
& F e
3 Clip "

| OL ;
8, /
e

GRAMPA CUNA 635241

RELLENC H®
TERMINAL DE CU 35 MM?

ESPARRAGO DE BRONCE
TERMINAL DE CU 35 MM?

DETALLE A

CABLE DE ACERO-COBRE 35MM?

JABALINA AC-CU JL18x2000 (3/4") IRAM 2319

EMPRESA DE DISTRIBUCIAN
ELECTRICA DE TUCUMAN S.A. PUESTA A TIERRA

CABLE FIADOR DE ACERDO

GERENCIA TECNICA

PROYECTADD: DIBUJADO: APROBADOD: o
ING. R. GIJENA ARQ. H. SANDOVAL ING. J. PERIALOZA PLANO G.T. N®
ESCALA: FECHA DE EMISION: REEMPLAZA PLAND NF: DDCPA 19
S/M |2-05-2020 i




TILLA DE OJAL
ABIERTO

PRECINTO PLASTICO

\GEAMF’H CUNA 635253
CON COBERTOR

MORSA DE
SUSPENSION

CAPUCHON
DE GOMA

EMPRESA DE DISTRIBEUCION
ELECTRICA DE TUCUMAN S.A.

GEREMCIA TECMICA

CONEXION DE NUETRO
CON GRAMPA CUNA CON COEERTOR

PROYECTADD: DIBUJADD: AFROBADO: i
ING. R. GIJENA ARQ. H. SAMDOVAL ING. J. PENALOZA
ESCALA: FECHA DE_EMISION: REEMPLAZA PLAND NT:
SN |2-05-2020

PLANO G.T. N
DDCPA 20
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PLANO G.T. N™:
DDCPA 2IB

EN BAJA TENSION CON
PREENSAMBLADO EN ALTURA

MODELO DE DISTRIBUCION

ING. J. PENALOZA

REFMPLAZA PLAND N:

APROBADOD:

ARQ. H. SANDOVAL

CErHA NE FAISINA-

DIBLJADO:

EMPRESA DE DISTRIBUCION
ELECTRICA DE TUCUMAN 5.A.

GERENCIA TECHNICA

ING. R. GWENA

PROYECTADO:

FRiral a-




CARLF PREENSAMBLADD |

4x10 mm® Cu — B o 9.80
CAJA PARA INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO i 9.40
J 1—t — "
A T S 2 - ZUNCHD DE SUJECION 5/8
CELULA FOTOELECTRICA — J
“-\\1
PO =2,
S
P
/ 208
= g
PUESTO DE
ENCENDIDO T
j T RED DE AP
LADO VEREDA . LADO CALLE
<~
E!‘-!F’REEA DE DIETRIEI!_.I'EIEIN ACOMETIDA TRIF,&EIEA
ELECTRICA DE TUCUMAMN 5.A. ALUMEBRADDO F'I:IEL.“:D

VISTA LATERAL

GEREMDOIA TECMNICA

PROYECTADO: DIBUJADO: APROBADO: T o
ING. R. GLENA ARQ. H. SANDOVAL iNG. J. PERALOZA REENE T, 5%

ECral i CErUA ME ELISIL- RFFMP1 A7A PIAND N DDCPA 22



CAJA PARA INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO \HH

CAJA CT1-B

CABLE PREENSAMBLADO
4x10 mm® Cu

_— CELULA FOTOELECTRICA

///
Pt
~-
T~ PUESTD DE
ENCENDIDO
O

RED
DE AP

EDEY

EMPRESA DE DISTRIBUGIOM
ELECTRICA DE TUGCUMAN S.A.

ACOMETIDA TRIFASICA

ALUMBRADOQ PUBLICO
GERENCIA TECNIGCA
PROYECTADC: DIBUJADOD: APROBADO: FLANG G.T. N®
ING. R. GRWENA ARGQ. H. SAMDOVAL ING. J. PERNALOZA =
Fi™al A- FErHA IE FLISINk-

REEMPLAZA PLAND N

DDCFA 23



TAPA POSTERIOR

ALAMBRE DE AL 4 mm?2
P/ATADURA MANUAL

MEDIDOR
TELEGESTIONADO

PREFORMADO
RETENCION
ACOMETIDA

TAFPA
ANTERIOR

CABLE PREENSAMBLADO

[PREENSACABLE

LONG. DE CABLE ENTRE CAJA CM4
Y RETENCION= &0 cm

CONDUCTOR
CONCENTRICO &+6 mm?2

CAJA CM-4
SIST. TELEGESTION

CONECTOR DERV.
DENT. 25-10mm?2

FOLIURERANO EXPANDIDO
O SELLADOR TIPO FASTIX

EMPRESA DE DISTRIBUCION
ELECTRICA DE TUCUMAMN S.A. DISPOSICION MEDIDOR

TELEGESTIONADO SOBRE LA RED DE BT

PREENSACABLE

GERENCIA TECNICA

PROYECTADO: DIBUJADO: APROBADD:

- = -
ING. R. GIJENA ARC. H. SANDOVAL ING. J, PERALOZA PLANG G.T. N%
ESCALA: FECHA DE EMISION: REEMFLAZA PLANO N°: DOCEA 24
SIN |2-05-2020 :




3.00 m

EDIDCR TELEGESTIONAD
MONOFASICO

CAJA PROTECTORA
MEDIDCR CM—4

CONDUCTOR ACOMETIDA
CONCENTRICO 646 mm®

CONDUCTOR ACOMETIDA

/ CONCENTRICO 646 mm®

e

CAJA PROTECTORA \

Pt s e o

s

INTERRUPTOR

PILAR O COLUMMNA

CONDUCTOR CARGA
CONCENTRICO 6+6mm?

DETALLE A

/

ETALLE C | PRINCIPAL

\

[ T
I : I
I : I
TERMOMAGNETICO  §4 |~ DE ACOMETIDA E
| T
| NTERRUPTOR ;
. DISYUNTOR T
7 —— DIFERENCIAL T.P. [T
2% \ Irl_-:‘.;l:l:' il
TIERRA PROTECCIGN =
ACOMETIDA ™ s G
Ul B TIERRA
PROTECCION _ TERRA
TABLERO T~~_| SERVICIO
PRINCIPAL TABLERO

CORTE DE VIVIENDA REBATIDA A 90* A EFECTO DEL DIBLJOD

DETALLE C

EMPRESA DE DISTRIBUCION
ELECTRICA DE TUGCUMAN S5.A.

EDEYX

GEREMCIA TECHICA

ALTERNATIVA 5TG-1

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS

MEDIDOR TELEGESTIONADO

MONOFASICO
SOBRE VANO RED DE B.T.

PROYECTADO:

5 DIBUJADO:
ING. R. GIJENA

ARQ. H. SANDOWVAL

APROBADO:
ING. J. PENALOZA
RFFMPIA7A PLAND N

PLANG G.T. N%:

EFiral &- FErHA NFE Culiginkle

DDCPA 25
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CARGA
ALIMENTACION F SALIDA

F ENTRADA N SALIDA
N ENTREADA

ELECTRICA DE TUCDUMAMN S5.4A. m‘}m‘R TELE:ES]’IDNAH]
MONOFASICO

m EMPRESA DE DISTRIBUCION ESQUEMA DE CONEXION

GEREMCIA TECHMICA

PROYECTADO: DIBUJADO: APROBADO: Bl A TN
ING. R. GWENA ARD. H. SANDOVAL iNG. J. PERALOZA LANO G




